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REPONSE DU SOUS-SOL

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70

TEMPS (h)

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

E
 (

°C
)

Tentrée (°C)

Tsortie(°C)

Tmoy (°C)

λ



0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

x 10
5

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Temps (h) sur 25 années

T
e
m

p
é
r
a
tu

r
e
 (

°
C

)

15 SGV x 100m - Evolution sur le long terme

Température en entrée des SGV
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https://cegibat.grdf.fr/produit/pac-absorption-aerothermique
https://cegibat.grdf.fr/produit/pac-absorption-geothermique
https://cegibat.grdf.fr/simulateur/schematheque-pompe-a-chaleur-a-absorption-gaz
https://cegibat.grdf.fr/sites/default/files/content_block/content_block_telechargement/Note d'implanation d'une PAC en logements collectifs.pdf
https://cegibat.grdf.fr/sites/default/files/content_block/content_block_telechargement/note d'information implantation PAC.pdf
https://cegibat.grdf.fr/debats/pac-absorption-en-construction-ou-renovation
https://cegibat.grdf.fr/realisations-residentiel/pac-absorption-geothermiques-pour-87-logements-a-annemasse-74-
https://www.youtube.com/watch?v=sMnHKHbSjKI
https://www.youtube.com/watch?v=Lct6W-2eKrA
https://www.youtube.com/watch?v=VwT26tbZ2gg
https://www.youtube.com/watch?v=Usqr0GLzKVs
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Ecart 2018 /RT2012

Energie finale Energie -primaire Energie -primaire Energie finale Energie -primaire Energie primaire

kWhef/m².an kWhep.an kWhep/m².an kWhef/m².an kWhep.an kWhep/m².an

Chauffage        59 806,58           59 806,58   21,4    65 342,60      65 342,60                  23,38   9%

ECS gaz          9 730,50             9 730,50   3,9      8 557,42        8 557,42                    3,06   -21%

Ecs électrique          5 988,00           15 449,04   2,4      8 129,10      20 973,08                    7,50   213%

Auxilaires électriques        40 252,67        103 851,88   36,3    37 106,40      95 734,51                  34,26   -6%

Eclairage intérieur        11 024,42           28 443,00   11,4    15 606,50      40 264,77                  14,41   26%

TOTAL      126 802,17        217 281,00                     75,40    134 742,02    230 872,38                  82,61   10%

Bâtiment Année 2018ETUDE RT2012






