
B1

R1

R11

R4

R24

R9

R2

Alim régulateur

Bus 2x0.5²

Magna 3 40-100F

5,98 m3/h

Hm = 4,00 mce

Alim puissance

Alim commande

RAFRAICHISSEMENT  PASSIF 16/21°C

Echangeur SL70

Puissance 45 kw

Magna 3 40-150F

Débit 7,75 m3/h

Hm = 9,50 mce
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6
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/
7
6

Ø
6
6
/
7
6

1
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°

1
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°
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/
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6

Ø
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/
7
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6
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1
°

TA DN50

Ø80/90

Magna 3 65-120F

Débit 14,3 m3/h

Hm = 10,50 mce

Ø80/90

TA DN25

EA

TA DN80

Ø66/76 - 7,75 m3/h

Ø66/76 - 7,75 m3/h

Alpha 2 25-80 N

Débit 0,90 m3/h

Hm = 4 mce

16°

21°

Ø50/60

45°

Ø50/60

40°

Ø50/52

45°

Ø
5
0
/
5
2

1
0
°

Magna 3 40-100F

3.24 m3/h

Hm = 4,00 mce

Ø50/60

65°

Ø50/60

45°

Ø66/76

60°

Ø66/76

40°

Ø66/76

60°

Ø66/76

40°

45°

Magna 3 40-80F

4,32 m3/h

Hm = 4,50 mce

Ø80/90

45°

Ø80/90

40°

Ø80/90

45°

Ø80/90

40°

Magna 3 32-100F

7,31 m3/h

Hm = 2,50 mce

Ø80/90

45°

Ø80/90

40°

Ø66/76

Ø66/76

40°

45° 40°

16° 21°

45° 40°

16° 21°

40°

16° 21°

40°

16° 21°

45° 40°

- -

Magna 3 50-100F

7,31 m3/h

Hm = 5,20 mce

45°

40°

Ø66/76

Ø66/76

Ø80/90 Ø80/90

Magna 3 40-100F

8,88 m3/h

Hm = 6,10 mce

Magna 3 40-100F

6,10 m3/h

Hm = 6,10 mce

Magna 3 40-100F

5,70 m3/h

Hm = 6,10 mce

Magna 3 40-100F

6,50 m3/h

Hm = 6,10 mce

Magna 3 40-100F

7,61 m3/h

Hm = 4,50 mce

45° 45°

COURBE  CONSTANTE 30%

COURBE  CONSTANTE 30%

COURBE  CONSTANTE 40%

COURBE  CONSTANTE 30%

P. CONSTANTE

 8.9M

P. CONSTANTE

 7.5M

P. CONSTANTE

 8.9M

P. CONSTANTE

 8.4M

COURBE CONSTANTE

78%

Construction d'un immeuble de
bureaux

FORTUNEO à Guipavas (29)

ATIS

BARRAINE PROMOTION
278 Rue Jean Jaurès
29200 Brest
Tél 02 98 43 50 50

http://www.atis.bzh

ICC

4, rue de Madagascar
29200 BREST
Tél 02 98 80 76 00

HB2A - M. HELARY
4, rue de Madagascar
29200 BREST
Tél 02 98 80 76 00

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

SANITAIRE

RUE A. LAVOISIER - ZAC DE PENHOAT
BP 75 - 29860 PLABENNEC

TEL : 02.98.41.42.42
FAX : 02.98.41.68.11
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