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Exemple de maison modélisée



Les systèmes modélisés

1/ Saisie d’une chaudière existante
« Chaudière standard » chauffage et ECS

2/ Saisie d’une chaudière THPE
« Chaudière THPE » chauffage et ECS

3/ Saisie d’une PAC hybride en recommandation travaux
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz



1/ Saisie d’une chaudière existante
« Chaudière standard » chauffage et ECS

Dans l’onglet « installation » de la partie chauffage, 
saisir la nature de l’installation :  « chauffage simple »



1/ Saisie d’une chaudière existante
« Chaudière standard » chauffage et ECS

Dans l’onglet « Générateur » de la partie chauffage, saisir 
la chaudière au gaz, en fonction de ses caractéristiques 
(standard, à condensation…) et de son année d’installation

Caractéristiques de la chaudière à renseigner en fonction 
du projet. Pour plus de précisions, renseigner 
manuellement les rendements de fonctionnement de la 
chaudière.



1/ Saisie d’une chaudière existante 
« Chaudière standard » chauffage et ECS

Renseigner l’onglet « Emetteurs » de la partie chauffage, 
hypothèse dans l’exemple ici : radiateurs sans robinet 
thermostatique, réseau de distribution <65 degrés



1/ Saisie d’une chaudière existante 
« Chaudière standard » chauffage et ECS

Dans l’onglet « générateur » de la partie ECS, saisir 
la nature de l’installation « Combiné au générateur», 
la chaudière assure le chauffage et l’ECS



2/ Saisie d’une chaudière THPE
« Chaudière THPE » chauffage et ECS

Dans l’onglet « installation » de la partie chauffage, 
saisir la nature de l’installation :  « chauffage simple »



2/ Saisie d’une chaudière THPE
« Chaudière THPE » chauffage et ECS

Saisir la chaudière à condensation dans l’onglet 
« générateur » de la partie chauffage. 

Mettre à jour l’onglet « Emetteurs » si besoin.

Caractéristiques de la chaudière à renseigner en fonction 
du projet. Pour plus de précisions, renseigner 
manuellement les rendements de fonctionnement de la 
chaudière.



2/ Saisie d’une chaudière existante 
« Chaudière standard » chauffage et ECS

Dans l’onglet « générateur » de la partie ECS, saisir 
la nature de l’installation « Combiné au générateur», 
la chaudière assure le chauffage et l’ECS



3/ Saisie d’une PAC hybride en recommandation travaux
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz

Dans la rubrique « Recommandations » de Liciel 
pour la partie chauffage, cocher les 
recommandations manuelles pour proposer la 
variante PAC hybride (1), rédiger la recommandation, 
puis cliquer sur l’onglet « Installation » pour saisir le 
système (2)
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3/ Saisie d’une PAC hybride
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz

Dans l’onglet « installation » de la partie chauffage, 
saisir la nature de l’installation :  
«Installation de chauffage PAC avec relève par 
chaudière condensation (hybride) »

Rappel : prise en compte de la « PAC hybride » dans la méthode 3CL



3/ Saisie d’une PAC hybride
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz

Dans l’onglet « Générateur » de la partie chauffage, saisir 
en premier dans « Générateur 1 » la PAC air/eau et son 
année d’installation. Toujours saisir la PAC en premier !

Pour plus de précisions, possibilité de renseigner 
manuellement les performances de la PAC en mode 
chauffage et en mode ECS . 
Dans la méthode 3CL, les performances des PAC sont 
définies par leur SCOP. Les COP par défaut sont différents 
entre les zones H1/H2 et H3. Se référer à la méthode 3CL 
pour les consulter



3/ Saisie d’une PAC hybride
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz Dans l’onglet « Générateur » de la partie chauffage, saisir 

ensuite la chaudière gaz à condensation dans l’onglet 
« Relève » et son année d’installation. 

Mettre à jour l’onglet « Emetteurs » si besoin.

Caractéristiques de la chaudière à renseigner en fonction 
du projet. Pour plus de précisions, renseigner 
manuellement les rendements de fonctionnement de la 
chaudière.



3/ Saisie d’une PAC hybride
« PAC hybride» avec ECS 100% gaz

Dans l’onglet « générateur » de la partie ECS, saisir 
la nature de l’installation « Combiné au générateur 
de relève au gaz naturel », la chaudière assure seule 
100% des besoins d’ECS

La production d’ECS peut être instantanée, micro-
accumulée ou à accumulation.
 Retrouvez ici la liste des matériels disponibles sur 
le marché en rénovation.

De même que pour le chauffage, dans la rubrique 
« Recommandations » de Liciel pour la partie ECS, 
cocher les recommandations manuelles pour 
proposer la variante PAC hybride, rédiger la 
recommandation, puis cliquer sur l’onglet 
« Installation » pour saisir le système.

https://www.grdf.fr/documents/10184/5569790/202312-catalogue-modeles-pac-hybride.pdf/804a535e-bb5b-069e-8323-88f2873cd41b?t=1703264356922
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